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LATAR BELAKANG
Kualitas daya yang 
diterima pelanggan
buruk
Merugikan Pelanggan
&
Menurunkan kinerja alat Tidak Terpantau
PLN
Pelanggan Protes
&
Peralatan Listrik Rusak
Kredibilitas Perusahaan
Menurun
PERMASALAHAN
Kualitas daya listrik
yang buruk merusak
peralatan dan
merugikan pelanggan
Belum ada monitoring 
kualitas daya pada sisi
output trafo distribusi
Penanganan 
lambat.
Belum diketahui 
bagaimana kualitas 
daya pada sisi output 
trafo distribusi.
Belum ada pencatatan 
gangguan yang terjadi 
akibat penurunan 
kualitas daya listrik yang 
terjadi pada trafo 
distribusi.
TUJUAN
“Untuk memonitor besarnya
nilai arus, tegangan, power
factor, dan frekuensi pada sisi
output trafo distribusi dan
mendeteksi kondisi sag/ swell.”
“Membantu petugas dispatcher
dalam mencatat tiap gangguan
dan segera menangani masalah
yang terjadi. ”
BATASAN MASALAH
“Variabel yang 
dimonitor adalah
tegangan, arus, power 
factor, frekuensi, dan
sag/ swell, overvolt/ 
undervolt.”
“Beban minimal yang mampu
dideteksi oleh sensor arus
adalah 100 watt.”
“Untuk mendeteksi
gangguan sag dan
swell dibutuhkan
waktu minimal 1 detik”
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KESIMPULAN
Nilai tegangan, arus, 
frekuensi, power factor, dan
gangguan sag atau swell dapat
dimonitor melalui komputer
server.
Nilai rata rata error sensor 
tegangan adalah sebesar
0,005%. Sedangkan Nilai
pengujian sensor arus
menghasilkan nilai error rata 
– rata sebesar 0.21%.
Tampilan monitor berupa
tegangan, arus, frekuensi, 
power factor, dan kondisi
tiap fasa. Tampilan tersebut
akan disimpan ke database.
Pada proses penyimpanan
database, diperlukan ID dan
password. 
KESIMPULAN
Sag adalah gangguan yang terjadi 
apabila nilai tegangan suatu 
sistem tenaga listrik mengalami 
penurunan sebesar 10% dari nilai 
nominal-nya selama 0,5 cycle 
sampai dengan 1 menit.
Swell gangguan yang terjadi 
apabila nilai tegangan suatu 
sistem tenaga listrik mengalami 
kenaikan sebesar 10% dari nilai 
nominal-nya selama 0,5 cycle 
sampai dengan 1 menit.
Apabila terjadi penurunan nilai
tegangan lebih dari 10% dalam 
kurun waktu lebih dari 1 menit 
maka dikatakan gangguan 
undervoltage.
Apabila terjadi kenaikan nilai 
tegangan lebih dari 10% 
dalam kurun waktu lebih dari 
1 menit maka dikatakan 
gangguan overvoltage.
SARAN
Dapat ditambahkan kontrol untuk 
mengatur nilai tap changer trafo 
distribusi agar gangguan Sag/Swell 
dapat segera ditangani.
Kontroler dapat diganti dengan 
disesuaikan kemampuannya untuk 
memonitoring langsung pada jaringan 
3 fasa. 
Diperlukan desain rangkaian zero 
crossing detector yang dapat 
mendeteksi sinyal arus kecil.
